
Подключение горелки SUNTEC



Заглушка-место подключения штуцера для подачи топлива



Место установки заглушки БАЙПАС



Правильная установка штуцеров



Результат неправильного подключения заглушки БАЙПАС 
-выдавленный сальник



Удаление заглушки



Удаление заглушки с места подключения возвратной линии



Установка заглушки БАЙПАС шестигранным ключом



Установка штуцера в место для подачи топлива



Установка штуцера на линии возврата после установки заглушки 
БАЙПАС
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